«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
ОАО «Ульяновский хладокомбинат»

________________ Игошин А. Я.

«___» ______________ 200__ г.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ТРЕНИРОВКИ
Тема №1
	№ 

п/п.
	Возможная аварийная ситуация
	Принимаемые меры по ликвидации

	1
	Пожар в трансформаторной подстанции
	Аварийно отключить напряжение (разъединитель ЦРП 6 кВ соответствующей ячейки ); сообщить о пожаре по телефону 01; сообщить о случившимся руководству; перед началом тушения пожара убедиться в отсутствии напряжения; принять меры по ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения; произвести запись в оперативных журналах.


Ответственные лица за проведение противоаварийный мероприятий:

1. Ответственный за пожаротушение электроустановки ТП 6/0,4 кВ – электромонтер Соловов А.И.

2. Ответственные за отключения в электроустановке –дежурный электромонтер (Ванков А. П., Голященков С.В., Дробязко В. Е.,  Абрамов Г. А.) 
3. Ответственный за переговоры со службой 01, (03 при необходимости) и сообщение о случившемся руководству – дежурный электромонтер (Ванков А. П., Голященков С.А., Дробязко В. Е.,  Абрамов Г. А.) 

4. Ответственный за оповещение и вывод людей из опасной зоны – электромонтеры Белов В. Н., Захарычев А. В., Андриянов В. В., Мальцев В. К., Юкин Н.В.
Действия персонала при пожаре в ТП №1 «Компрессорного цеха»
	№ п/п.
	Мероприятия
	Персонал ответственный за выполнение
	Время на выполнение

	1. 
	Отключить яч. № 4, 5, 6 в ЦРП 6 кВ ОАО «Ульяновский хладокомбинат»
	Дежурный электромонтер + электромонтер с III гр. по электробезопасности
	3 мин

	2. 
	Вывесить табличку «НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на рукоятке разъединителя яч. № 4, 5, 6.
	Дежурный электромонтер
	30 сек

	3. 
	Проверить отсутствие эл.напряжения на шинах после ВНП в яч. № 4, 5, 6 ЦРП 6 кВ ОАО «Ульяновский хладокомбинат»
	Дежурный электромонтер
	1 мин

	4. 
	Ограждение места возгарания (пожара). Предупреждение людей находящихся вблизи или в смежных помещениях о случившемся и контроль за выводом их в безопасное место. 
	Наблюдающий электромонтер
	5 мин

	5. 
	Позвонить по тел. 01. Вызвать пожарную команду. (При необходимости позвонить 03)
	Дежурный электромонтер
	5 мин с момента обнаружения возгорания

	6. 
	Позвонить руководству (гл.энергетик 3-93 (69-81-68), мастер котельной(3-25, 3-60, 37-69-42), гл. инженер (3-46, 61-60-24), нач. ГОиЧС (3-26, 68-16-40)
	Дежурный электромонтер
	1,5 мин

	7. 
	Приступить к тушению пожара или возгорания средствами пожаротушения (огнетушитель ОП-5, ОП-10 или ОУ-5)
	Дежурный электромонтер + электромонтеры из состава ремонтного персонала
	15 мин

	8. 
	После ликвидации пожара или возгорания произвести запись в дежурном журнале.
	Дежурный электромонтер
	2 мин

	9. 
	Не включать электроустановку до расследования причины возгорания и производства ремонтных работ


Действия персонала при пожаре в ТП №2 ООО «Фабрика мороженого»
	№ п/п.
	Производимые действия
	Персонал ответственный за выполнение
	Время на выполнение

	1. 
	Отключить яч. № 3, 9 в ЦРП 6 кВ ОАО «Ульяновский хладокомбинат»
	Дежурный электромонтер + электромонтер с III гр. по электробезопасности
	3 мин

	2. 
	Вывесить табличку «НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ» на рукоятке разъединителя яч. № 4, 5, 6.
	Дежурный электромонтер
	30 сек

	3. 
	Проверить отсутствие эл.напряжения на шинах после ВНП в яч. № 3, 9  ЦРП 6 кВ ОАО «Ульяновский хладокомбинат»
	Дежурный электромонтер
	1 мин

	4. 
	Ограждение места возгарания (пожара). Предупреждение людей находящихся вблизи или в смежных помещениях о случившемся и контроль за выводом их в безопасное место. 
	Наблюдающий электромонтер
	5 мин

	5. 
	Позвонить по тел. 01. Вызвать пожарную команду.
	Дежурный электромонтер
	5 мин с момента обнаружения возгорания

	6. 
	Позвонить руководству (гл.энергетик 3-93 (69-81-68), мастер котельной(3-25, 3-60, 37-69-42), гл. инженер (3-46, 61-60-24), нач. ГОиЧС (3-26, 68-16-40)
	Дежурный электромонтер
	1,5 мин

	7. 
	Приступить к тушению пожара или возгорания средствами пожаротушения (огнетушитель ОП-5 или ОП-10)
	Дежурный электромонтер + электромонтеры из состава ремонтного персонала
	15 мин

	8. 
	После ликвидации пожара или возгорания произвести запись в дежурном журнале.
	Дежурный электромонтер
	2 мин

	9. 
	Не включать электроустановку до расследования причины возгорания и производства ремонтных работ
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